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Beskrivelse af bygningsdel
Pumpebrend P1 pumper vandet vask fra drasnene i s "'
sandpuden under kaelderen.
Pumpebrend er tilsluttet SMS-alarm. Alarmbox sidder +
Placering af bygningsdel
Draenpumpebrand P1 star i evre kaelder, rum 00.00.02 b
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Information om forsyningstavle

Eltavle nr. A32 placeret i teknikrum 2

Komponent Mengde  Type / Fabrikat
Draenpumpebrand, @ PE-Flexbrand 1 stk PE-Flexbrend
Grundfos
Sandfangsbrande, @600 2 stk PE-multibrand,
sandfang
K\ Dina

Tegninger

‘g (50)1.1 Saledes udfert kloak
}ﬂ 2-01F_@vre kaelder_Affald
5] 2-020 Stueplan (2)

Fotos

= 171

Dokumenter
‘E 2-01F_Bvre keelder_Affald

‘EBOODCDK

‘g Drift- og vedligehold af aflabssystemer

‘g P1 - Specifikation

1. forfald

Aktivitet Interval
Efterse om der er fremmedlegemer der blokerer  14-01-2013 Hver uge
for pumpenfasf

2 sandfangsbronde, som star 2 meter fra 28-01-2013 Hver maned

draenpumpebrend P1, skal inspiceres, sa det sikres
at candfanact il ar fiddt Do ban fammar oaad
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# Komponent Maengde Type { Fabrikat Aktivitet Interval
Q=
1l Draenpumpebrend, @600 PE- 1| PE-Flexbrond Efterse om der er fremmedlegemer der blokerer for 14-01-2013 1 gange h"
stk ¥ pumpenfasf hver 1
[ L)
28-01-2013  Hver maned

2 Sandfangsbrande, @600

2 stk PE-multibrend,
sandfang
KWH PFipe

2 sandfangsbrende, som star 2 meter fra

draznpumpebrond P1, skal inspiceres, sa det sikres at

sandfamget ikke er fyldt. De kan tommes med

slapzyeer, e de e fuldie, Til-ge aflab clal vasre
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